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WYJASNIENIA nr 3
do Specyfikacji Zamodwienia

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
Numer referencyjny: ZWiK/DI/ZP-27/2020
Nazwa zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa zbiornika wodociggowego przy ul. Debca w Skawinie”

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Skawinie informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu
wpltynety nastepujgce pytania, na ktére Zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

w poz. 23 ropoty konstrukcyjno-budowlane i w poz. 51 instalacje technologiczne
prz‘edmlaru robot dia zbiornikéw ZBil i ZBi2 sa podane wyroby stalowe rézne po 650 kg w
kazdej pozycji. Czy nie sg to zdublowane pozycje?

Odpowiedz nr 1:
Pozycje przedmiarowe pozostajg bez zmian, dotyczg innego rodzaju robét.

Pytanie 2:
Jak nalezy rozumiec¢ 235 szt. z poz. 3 przedmiaru robét, skoro w poz. jest 19 szt. drzew?

Odpowiedz nr 2:
Jak méwi pozycja za kazde ,dalsze” Scm, czyli jest to suma wszystkich $rednic podzielona przez tg wartosc.

Pytanie 3:

W projekcie budowlanym | wykonawczym pod zbiornik ZB3p zaprojektowano wymiane
gruntu 0,5m. W przedmiarze robét brak pozycji pod wycene wymiany. Czy nalezy ujaé w
wycenie? Jezeli tak prosimy o podanie pozycji i ilosci.

Odpowiedz nr 3:
Dodac pozycje 445

445 | wg nakladow Wymiana gruntu przy uzyciu Srednioziarnistego piasku m3 185
rzeczowych stabilizowanego dodatkiem cementu portlandzkiego 350
Analiza wlasna w ilosci okolo 75 kg/ m? piasku
krotnosé=1.00

Pytanie 4:

W poz. 69 przedmiaru robét powinna by¢ krotnosc 4, do wysokosci zbiornika 8 m. Czy
nalezy ujaé¢ w wycenie?

Odpowiedi nr 4:
W pozycji 69 nalezy ujac krotnosc 4.

Pytanie 5:
W poz. 95 przedmiaru robot przyjeto 1,22t konstruke]i stalowych dia zbiornika ZB3p. Wg
projektu wykonawczego powinno by¢ 1,709t. Prosimy o podanie wiasdciwei ilogci.

Odpowiedz? nr 5:
W pozycji 95 nalezy przyja¢ wartos¢ zgodnie z przedmiarem.




Pytanie 6:

Wg opisu do projektu ,$ciany wewnetrzne komory ZB3p dno i strop nalezy wyprawic¢
powitokami ochronnymi cienkowarstwowymi”, W przedmiarze robét brak pozycji pod
wyceneg. Czy nalezy ujg¢ w wycenie? Jezeli tak prosimy o podanie pozycii | lo&ci.

Odpowied? nr 6:

Nie nalezy ujmowa¢ w wycenie.

Pytanie 7:

Wg opisu do projektu nalezy dla zblornika ZB3p wykonaé izola
poziomu terenu folig kubetkowa. W przedmiarze robét brak
ujac w wycenie? Jezell tak prosimy o podanie pozycii i ilogcl.

Odpowiedi nr 7:
Dodac pozycje 446

cje przeciwodng ponizej
pozycji pod wycene. Czy nalezy

446 | wg nakladow
rzeczowych
Analiza wlasna

Izolacja folig kubelkowq

krotnosé= 1,00

m2

390

Pytanie 8:

W projekcie budowlanym i wykonawczym
gruntu 0,5m. W przedmiarze robét brak po

wycenie? Jezeli tak prosimy o podanie pozydji i ilosci.

Odpowied? nr 8:

pod zbiornik KR1 zaprojektowano wymiane
zycji pod wyceng wymiany. Czy nalezy ujaé¢ w

Dodac pozycje 447
447 | wg naktadow Wymiana gruntu przy uzyciu srednioziarnistego piasku m3 28
rzeczowych stabilizowanego dodatkiem cementu portlandzkiego 350

Analiza wlasna

w ilosci okolo 75 kg/ m? piasku

krotnosé= 1,00

Pytanie 9:

Wg opisu do projektu nalezy dla zbiornika KR1 wy
poziomu terenu folig kubetkowa. W przedmiarze robét

ujaé w wycenie? Jezell tak prosimy o podanie pozycji i ilosci.

Odpowiedi nr 9:

konac Izolacje przeciwodng ponizej
brak pozycji pod wycene. Czy nalezy

Dodac pozycje 448
448 | wg nakladdéw Izolacja folig kubetkowg m2 90
rzeczowych krotmosé= 1,00
Analiza wlasna

Pytanie 10:

W poz. 153 przedmiaru robét — dylatacje komory KR1 jest O ilos¢. Prosimy o podanie ilosci.

Odpowied? nr 10:

Dylatacje komora KP1 obmiar 45mb.

Pytanie 11:

W projekcie budowianym i wykonawczym
gruntu 0,5m. W przedmiarze robét brak po

wycenie? Jezell tak prosimy o podanie pozycji | ilosci.

pod zbiomik KR2 zaprojektoﬁano wymiane
Zycji pod wyceng wymiany. Czy nalezy ujaé w

Odpowied? nr 11:
Dodac pozycje 449
449 | wg naktadow Wymiana gruniu przy uzyciu Srednioziarnistego piasku m3 33
rzeczowych stabilizowanego dodatkiem cementu portlandzkiego 350

Analiza wlasna

w ilosci okolo 75 kg/ m? piasku
krotnosé= 1,00




Pytanie 12:

Wg opisu do projektu nalezy dia zbiornika KR2 wykonaé izolacje i i2

_ - przeciwodn nize
poziomu terequ folig kubetkowg. W przedmiarze robét brak pozycii pod wycene. ngpr?alezd
ujac w wycenie? Jezeli tak prosimy o podanie pozycji i ilogci.

Odpowiedz nr 12:

Doda¢ pozycje 450
450 | wg nakladéw Izolacja folig kubetkowq m2 225
rzeczowych krotnosé= 1,00

Analiza wlasna

Pytanie 13:
W poz. 219 przedmiaru robét — dylatacje komory KR2 jest 0 iloé. Prasimy o podanie iloci.

Odpowied? nr 13:
Dylatacje komora KP1 obmiar 65mb.

Pytanie 14:
Prosimy o wyjqénienie srednic i materiatu rurociggéw ma sieciach zewnetrznych. Wg
przedmiaru robot w poz. 395 s rury PVC 400. Na rysunkach projektowych nie ma takiego

materiatu i Srednicy. Rys. nr 1 - od s4 do s1 jest PVC 450 mm, natomiast na profilu do s1
PERC100SDR11 fi 450 mm.

Odpowiedi nr 14:
Przyjac do realizacji wartosci i $rednice obmiarowe rur PVC 400mm, PE400Omm i PE 450mm.

Zamawiajacy prosi o uwzglednienie powyiszych informacji przy opracowywaniu oferty.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz powyzsze zapytania i odpowiedzi, wyjasnienia do SZ, stanowig jej
integralng czedé, a przy tym z uwagi na ich zakres icharakter oraz termin wprowadzenia wptywajg na
konieczno$¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert.

W zwigzku z czym Zamawiajgcy zawiadamia, iz terminy sktadania i otwarcia ofert ulegajg zmianie na dzien

12 stycznia 2021r., przy czym godziny sktadania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostajg bez zmian.
Pozostate zapisy SZ pozostaja bez zmian. Jednoczesnie informujemy, iz stosownej zmianie ulega
Ogtoszenie o zamowieniu w przedmiotowej sprawie.

Prosimy o niezwfoczne potwierdzenie otrzymanego pisma drogg mailowa.

PREZES ZARZADU
M idh
C /(%

ier ik Zamawiajacego
inz. Jerzy Sioma

Otrzymuija:
1 x Adresat
1x DIl

Administratorem danych zawartych w dokumentach jest Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibq w Skawinie przy ul. Radziszowskiej 11, 32-050 Skawina
(dalej ZWiK). Szezegdlowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostgpne sq w siedzibie ZWiK oraz na stronie internetowej www.zwik skawina.pl w sekcji
Biuro Obstugi Klienta.







